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EMfCOBEL, a.s. , I

SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi20Lspigskansva ves

zo spalovacich zariadeni plynovej kotolne C. JF-DH.

v prevadzke EMKOBEL a.s., LevoCska ul., SpiSska Nova Ves r  * J 4 (B 20

/ TV
Nézov akreditovaného skusobného laboratoria / EnviroTeam Slovakia s.r.0.,
oprévnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 KosSice
z&kona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35 957 239
Cislo spréavy: 03/033/2019 Datum: 12.3.2019
Prevadzkovatel: EMKOBEL as. Sidlo: Réazusova ul. €. 1846,
ICO: 31736 785 052 01 Spisska Nova Ves
Miesto / lokalita: Levocska ul., 052 01 SpiSsk& Nova Ves
Druh a Ucel merania: Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli€iny, ktorou je vyjadreny emisny limit

a hodnoty suvisiacej referentnej veli€iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podia § 20 ods.
1 pism. @) bodu 1 zdkona €. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich predpisov.

Objednavka: ¢. 67/2018 Datum: 13.12.2018
Den opravneného 29.1. 2019

merania:

Osoba zodpovedna za technicku stranku Ing. Miroslav Carnicky, rok narodenia 1970

merania (veddci technik) podfa § 20 ods. 3

zakona & 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich rozhodnutie MZP SR o vydani osvedcenia zodpovednej osoby ¢.

03/2679/2007-3.1 v zneni zmeny €. 3/37290/2009 zo dfa

redpisov:
preap 17.12.2009
Sprava obsahuje 6 stran
4 prilohy
Ugel opravneného Periodické diskontinudlne meranie hodndt emisnych veli¢in CO a NOx zo spafovacieho
merania: zariadenia s celkovym menovitym tepelnym prikonom od 0,3 MW do 1 MW podla § 9

ods. 5 pism. d) vyhlasky MZP SR & 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR & 316/2017 Z.z.

Prvé opravnené meranie hodn6t emisnych veli¢in CO, NOx zo spalovacieho zariadenia s
menovitym tepelnym prikonom od 0,3 MW do 1 MW podia § 4 ods. 1 pism. b) vyhlasky
MZP SR & 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢ 316/2017 Z.z. za (gelom zistenia
Gdajov o dodrzani ur€enych emisnych limitov (vymena horéka na kotle KI).
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EnviroTeam Slovakia

Prevadzka:

Cas prevadzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisif:
Merané zlozky:
Vysledky oprdvneného merania:

Cislo zdroja / zariadenia vzniku emisii:

Vysledky opravneného merania:

N SNAS

Reg. No. 230/S-189

SUHRN

Plynovéa kotolia Levoc€ska ul.,, 052 01 SpiSskd Nova Ves

() SNAS

Reg. No. 230/N-003

kategorizacia stacionarneho zdroja podla prilohy & 1 vyhlasky MZP SR ¢. 410/2012

Z.z.01.1.2
VAR PCZ: 006 0037

prevadzka: 24 h/def, 7 dni/tyzden, vykonovo sezénna (zima/leto)

technolégia: emisne viacrezimova

Spalovacie zariadenia Ki a7 K3

NOxako N02 CO

(palivo zemny plyn naftovy - ZPN, regulacia
vykonu zmenou spalovacich podmienok v horadku); kontinudlne emisne ustalené

hmotnostna koncentrécia zlozky v spalindch v mg/m3

Ki a7 K3/ samostatné kominy

tab. €. 1 - Suhrnny prehlad hodnét emisnych veli¢in

Priemerna Maximalna Emisny limit R-eiinTj,s -
Merana N 2) hodnot}a ‘ hodnot}a . (koncentracia) najv.y?5|m-|
zlozka (koncentrécia) (koncentrécia) [mg/m3 Y ) e,m|5|ar-n|
[mg/m3] % [mg/m3] % [ano/nie]
Zdroje/zariaderiia vzniku emisii: Kotol Ki
Rezim prevadzky: palivo: ZPN; 82 % CWn
NOx ako N02 3 84 85 120 ano
co 3 < DL (5) 5) 50 nie
ReZim prevadz <y: palivo: ZPN; 51 % Qmen
NOx ako N02 3 83 84 120 nie
co 3 < DL (5)5) 50 ano
Zdroje/zariade nia vzn ku emisii: Kotol K2
Rezim prevadzky: palivo: ZPN; 61 % Qnen
NOx ako N02 2 110 110 200 nie
co 2 < DL (5)5) 100 nie
ReZim prevadzky: palivo: ZPN; 27 % Qmen
NOx ako N0O2 2 111 112 200 ano
co 2 < DL (5) 5) 100 ano
Zdroje/zariade nia vzniku emisii: Kotol K3
ReZim prevéadzky: palivo: ZPN; 55 % Qnmen
NOx ako N02 2 114 114 200 nie
co 2 < DL (5) 5) 100 nie
Rezim prevadzKky: palivo: ZPN; 41 % Qmen
NOx ako N02 2 117 118 200 ano
co 2 < DL (5) 5) 100 ano
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Upozornenie na

stulad/nesulad 3)

stlad

stlad

stlad

stlad

stlad

stlad

stlad

stlad

stlad

stlad

stlad

stlad
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Poznamky:

nStavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrécie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn, 0 2ref. 3 % objemu
2lHodnota EL: Priloha €. 4 €ast IV. bod 3.2 vyhlasky MZP SR ¢. 410/2012 Z.z. v znenivyhlasky MZP SR &. 315/2017 Z.z.

3) Poziadavky dodrzania EL: § 18 ods. 2 pism. a) vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

4 Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

8 Hodnoty hmotnostnych koncentracii CO st pod hodnotou detekéného limitu pouZitého analyzatora (DL =5 mg/m ).
Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.
Spréva o opravnenom merani, vysledky oprdvneného merania a ndzor o stlade / nesulade objektu opravneného

merania s urenymi poziadavkami nie su sthlasom, ktory je vydavany organom Statnej spravy ochrany ovzduSia
podia vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie suhlasu.



