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SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ
zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne Východ 1 

v prevádzke EMKOBEL a.s., Fraňa Kráľa 2494, Spišská Nová Ves

Názov akreditovaného skúšobného laboratória / 
oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov:

EnviroTeam Slovakia s.r.o., 
Kukučínova 23, 040 01 Košice 
IČO: 35 957 239

Číslo správy: 03/022/2021 Dátum: 25.3.2021

\

Prevádzkovateľ:

Miesto / lokalita: 

Druh a účel merania:

Objednávka:

EMKOBEL a.s. 
IČO: 31 736 785

Sídlo: Rázusova ul. č. 1846,
052 01 Spišská Nová Ves

Fraňa Kráľa 2494, 052 01 Spišská Nová Ves

Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit 
a hodnoty súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa § 20 ods. 
1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

č. 80/2020 Dátum: 14.12.2020

/*Deň oprávneného 
merania:

27.1. 2021

Osoba zodpovedná za technickú stránku 
merania (vedúci technik) podľa § 20 ods. 3 
zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších 
predpisov:

Správa obsahuje 7 strán 

4 prílohy

Ing. Miroslav Čarnický, rok narodenia 1970

rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby 
č. 37459/2020 zo dňa 31.8.2020

Účel oprávneného
merania:

Periodické diskontinuálne meranie hodnôt emisných veličín CO a NOx zo spaľovacieho 
zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom od 1 MW do 5 MW podľa § 16a 
ods. 1 písm. b) bod 2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 
316/2017 Z.z.
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SÚHRN
Periodické diskontinuálne meranie hodnôt emisných veličín CO a NOx zo spaľovacieho zariadenia s celkovým 
menovitým tepelným príkonom od 1 MW do 5 MW podľa § 16a ods. 1 písm. b) bod 2 vyhlášky MŽP SR č. 
411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z.

Prevádzka: P lynová koto lňa V ých od  1,  Fraňa Kráľa 2494, 0 5 2  0 1  S p iš s k á  N o v á  V e s

katego rizácia  sta c io n árn e h o  zdro ja  podľa p rílo h y  č. 1 v yh lá šky  M ŽP SR č. 
4 1 0 /2 0 1 2  Z .z.: 1.1.2 

V A R PCZ: 006 0048

Čas (režim ) prevád zky: p revád zka: 24 h/deň, 7 d n í/týžd eň , výko n o vo  se zó nn a (zim a/leto ) 

te ch n o ló g ia : em isn e  v iacre žim o vá  (p alivo  ze m n ý plyn n aftový - ZPN , re gu lácia  
výko n u  zm eno u sp aľo va cích  p o d m ie n o k  v ho ráku); ko n tin u á ln e  em isn e  ustá le ná

Zd ro je /zariad e n ia  vzn iku  em isií: Sp a ľo va cie  zariad en ia  K Í  až K4
M erané zložky: N O x ako N 0 2< CO

V ýsle d ky  o prá vn en éh o  m erania: hm o tn o stn á ko nce ntrácia  zlo žky  v  sp a lin ách  v  m g /m 3
Číslo  zdroja /  zariad en ia  vzn iku  em isií: K Í  až K4 /  sa m o sta tn é  ko m íny

M eraná
zložka

N 4)

Priem erná 
hodnota 

(kon cen trácia ) 
[m g/m 3] x)

M axim álna 
hodnota 

(kon cen trácia ) 
[m g/m 3] x)

Em isn ý lim it 
(kon cen trácia ) 

[m g/m 3] Y )

Režim  s 
najvyšším i 
em isiam i 

[á n o /n ie ]6)

U p o zo rn e n ie  na 
sú la d /n e sú la d  3)

Zd ro je/zariad e n ia  vzn iku  em isií: Kotol KÍ
Režim  prevádzky: palivo: ZPN ; 44 %  Q men (ko m e n tá r je  uve d e n ý v kap. 5.1)

NOx ako N 0 2 2 128 129 200 áno sú lad

CO 2 -  D Ľ ( 5 ) 5) 100 áno sú lad

Zdro je/zariaden ia  vzniku em isií: Kotol K2
Režim  prevádzky: palivo: ZPN ; 60 %  Q men (ko m e n tá r je  uve d e n ý v kap. 5.1)

NOx ako N 0 2 2 157 158 200 áno sú lad

CO 2 -  DL ( 5 ) 5) 100 nie sú lad

Režim  prevád zky: palivo: ZPN ; 36 %  Q men

NOx ako N 0 2 2 152 154 200 nie sú lad
CO 2 -  DL (5) 5) 100 áno sú lad

Zd ro je /zariad e n ia  vzn iku  em isií: Kotol K3
Režim  prevád zky: palivo: ZPN ; 66 %  Q men (ko m e n tá r je  uve d e n ý v kap. 5.1)

NOx ako N 0 2 2 143 143 200 nie sú lad

CO 2 -  DL (5) 5) 100 nie sú lad

Režim  prevád zky: palivo: ZPN ; 37 %  Q™ ,,

NOx ako N 0 2 2 154 154 200 áno sú lad

CO 2 -  D L ( 5 ) 5) 100 áno sú lad

Zd ro je /za ria d e n ia  vzn iku  em isií: Kotol K4
Režim  prevádzk-y: palivo: ZPN ; 69 %  Q men (ko m e n tá r je  uve d e n ý v kap. 5.1)

NOx ako N 0 2 2 147 148 200 nie sú lad

CO 2 -  DL (5) 5) 100 nie sú lad
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Režim  prevád zky: palivo: ZPN ; 41 %  Q men

NOx ako N 0 2 2 150 150 200 áno sú lad

CO 2 -  DL (5) 5) 100 áno sú lad

Poznám ky:

11 Stavové  a re ferenčn é  p o d m ie n ky  vy ja d re n ia  h m o tno stne j ko n ce n trá cie : 0 °C, 101,3 kPa, su ch ý  p lyn, 0 2 r e f .  3 %  ob jem u 

21 H odnota EL: Príloha č. 4  časť V. tab. 3.2 vyh lá šk y  M ŽP SR č. 4 1 0/201 2  Z.z. v zn e n í v y h lá šk y  M ŽP SR  č. 3 1 5 /2 0 1 7  Z.z.

1 Požiadavky d o držan ia  EL: § 18 ods. 2 písm . a) vyh lá šk y  M ŽP SR č. 4 1 0 /2 0 1 2  Z.z. v  zn e n í ne sko rších  p re d p iso v  

4) Počet je d n o tlivých  m e ra n í ko nkrétn ej zlo žky  o d p a d o vé h o  plynu.

51 H odno ty hm o tno stných  ko n ce n trá c ií CO sú pod ho dn oto u  de te k čn é h o  lim itu p o u žité h o  a n a lyzá to ra  (D L = 5 m g /m 3).

b) M eraním  sa nepo tvrd il p red p o k lad  podľa te órie  sp aľo va n ia  pa lív  v dano m  typ e  sp a ľo va c ie h o  za riad e n ia , že pre  CO  sú 
na jvyššie  e m isie  pri n ižšom  te p e ln o m  príko ne, ako  je  m en o vitý  te p e ln ý  príkon a pre N O x sú n a jvyššie  e m is ie  pri m en ovito m  
te peln om  príko ne (v iď  kap. 6.4).

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad.

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade / nesúlade objektu oprávneného 
merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.


